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colector general
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A eyector limpieza rejilla
sumergible

Nivel de agua controlado por sensor (comando activacion bomba y datos para envio a
centro de control y explotacion)

En periodo de lluvias se genera caudal afadido al vertido normal unitario y el nivel sube.
Si el nivel alcanza la rejilla, el vertido pasara a su través hacia el colector de salida a
cauce (alivio), evitando la rejilla el paso de flotantes y, por tanto, la suciedad en el cauce.

Si no se limpiase la rejilla, esta se colmataria y el vertido no pasaria a su través. Para
mantenerla limpia, en el momento que el vertido llega a ella, se activa la bomba que
genera la proyeccion de agua con aire sobre ella, manteniéndola despejada.

Tanto en el caso de gran afluencia, como por fallo de la bomba, se produciria el alivio por
la parte superior de la chapa, funcionando como un aliviadero convencional simple,
donde TODO va a parar al cauce.



